
Gemeindliche Wasserversorgung Aßling  
 

Trinkwasseruntersuchungsergebnisse 

 

 

 Aßling Brunnen 1 

 

Brunnen 2 Quelle 1 Quelle 3 PS Mooskasper 

Zulauf 
   

Entnahmedatum: 17.05.2023 17.05.2023 16.12.2022 16.12.2022 17.05.2023    

Mikrobiologische 

Untersuchung 

Nichts zu 

beanstanden 

Nichts zu 

beanstanden 

Nichts zu 

beanstanden 

Nichts zu 

beanstanden 

Nichts zu 

beanstanden 

   

Härtebereich: 21,4 22,3   24,3    

Entnahmedatum: 17.05.2023 17.05.2023 16.12.2022 16.12.2023 17.05.2023    

pH-Wert 7,43 7,39 7,27 7,15 7,41    

Entnahmedatum: 17.05.2023 17.05.2023   17.05.2023    

Nitrat [mg/l] 18 18   22    

Nitrit  [mg/l]         


